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ULUSAL HAVUZ ENSTITUSU DERNEGi BASKANLIGINA
Perpa Ticaret Merkezi B-Blok No:203
Okmeydani/ISTANBUL

ilgi: a) 15.05.2008 tarihli ve 15653 say1l1 genelgemiz.
b) 15.07.2008 tarihli ve 22545 sayill yazimiz.

Halk sagligmin korunmasi amaci ile havuz suyu kontrolii ve denetimlerine yonelik
olarak hazirlanan ilgi (a) genelgemiz ekinde yer alan kimyasal (Ek-1), mikrobiyolojik (Ek-3) ve
isletmeci tarafindan yapilacak analizlerden (Ek-4) bazilaninda giincelleme yanilmis ve ilgi (h)
yazimiz ile iletilmistir.

Yapilan izleme ve denetleme ¢alismalari sirasinda ilgi (a) genelge eklerinin
uygulanmasinda bazi zorluklar ve sikintilar yasandid1 ilgili sektor, kurum ve kuruluslar ile
laboratuvarlar tarafindan yazili ve sozlii olarak Bakanligimiza bildirilmistir.

Yasanan zorluklarin giderilmesi amaci ile s6z konusu ekler gerekli diizenlemeler
yapilarak yeniden hazirlanmstir.

Bu itibarla ilgi (b) yazi ekleri iptal edilmis olup, ilisikte gonderilen Ek-1, Ek2, Ek-3 ve
Ek-4 ilgi (a) genelge ekleri olarak kullanilacaktir.

Numune ahmlari gérevli resmi saglik personeli veya numune is ve islevi akredite olmus
kurum ve kurulusca yapilabilecekti. Su numunelerinin  analizleri Bakanhgimiz
laboratuvarlarinda veya diger kamu, kurum ve kurulus laboratuarlarinda veya Ekte (1, 2, 3, 4)
istenen parametreler igin akredite olmus 6zel laboratuvarlarda yaptirilabilecektir. Her tiirlii
numune alma ve analiz licretleri isletmeci tarafindan ddenecektir. .

Bilginizi ve geregini arz ve rica ederim. \

W04

r. Seraceddin COM |

Bakan a.
Genel Miidiir V.

Ek: 3 sayfa
DAGITIM:
Geregi: = Bilgi:
81 11 Valiligine Kiiltiir ve Turizm Bakanligina

Milli Egitim Bakanhgina

Tirkiye Odalar ve Borsalar Birligi Baskanligma

Ulusal Havuz Enstitiisii Dernegi Baskanligina
Cevre Saghg: Daire Baskanliz Tel: (312) 585 13 69
Su Giivenligi ve Kaplicalar Sube Madirlaga FAX: ((312)4344449 )
Mithatpaga Caddesi B / Blok 5. Kat NO: 6 e-mail: kaplicalar@saglik.gov.tr
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EK-1

Kimyasal 6zellikler

y Bl
Parametre £iue dima Birim | £ £
Sikhigr = .2 ‘
= | =
; Tath su 12576
b Aydsuinteln Deniz suyu 1.27| 7.8
Amonyum Ayda bir defa mg/L 0.5
Nitrit Ayda bir defa mg/L 0,5
Nitrat Ayda bir defa mg/L 50
Siyaniirik asit Ayda bir defa mg/L 100
Bakir Ayda bir defa mg/L 1.0
Aliiminyum | Ayda bir defa | “mg/L 0,2
Organik maddeler igin sarf edilen ;
okéijenmiktar: Ayda bir defa mg/L 5.0
Alkalinite Ayda bir defa mg/L | 80 | 120°
Bagh klor' Ayda bir defa mg/L 0,2
! : Kapali yiizme havuzu mg/L 1 155
Serbest klor Ayda bir defa R b e/l 0 3
I:Dezenfektan olarak klor ve klorlu bilesiklerin kullaniimasi halinde havuz mahallinde bakilacaktir.
EK-2
Fiziksel 6zellikler
Parametre Bulunabilecek miktar Siklig1
Renk Renksiz olacaktir,
Tortu Bulunmayacaktir. >
Bulanikltk | Berrak olacak ve havuz dibi net olarak goriilecektir. fyfabincei
Sicaklik” 26-28 °C olacaktir.

2:Ortam sicaklig ile su sicakhig) arasinda fazla fark olmayacaktir. Cocuk havuzlarinda su sicakhgi 26-32 °C

olacaktir.




EK-3

Mikrobiyolojik &zellikler

= sy 3 Onerilen
Parametreler Sinir Degerlerler Onerilen Metot Analiz Sikhgr*
Toplam Koloni (jerm) Sayisi
22 °C” de toplam koloni sayisi |72 saatte en fazla 100
CFU’ /ml olacaktir. TS EN I1SO 6222
36 °C’ de toplam koloni sayis1 |48 saatte en fazla 100 Ayda bir defa
CFU’/ml olacaktir.
Toplam koliform bakteri 0/100 ml TS EN ISO 9308-1
E. coli 0/100 ml 1TS EN ISO-9308-1
Pseudomonas aeruginosa 0/100 ml TS EN 12780

3: Laboratuvarlar 6nerilen metot disinda, referanslarini gostermek sarti ile baska bir metodu da kullanabilir.
4: Yiizme havuzu kullaniminin yogun oldugu dénemlerde analiz sikhg ayda iki defa olacaktir.
5: CFU Colony Forming Unit (koloni olusturan birim).







